
54
外構平面図の会所リストで、会１１既設マンホールの記載があり
ますが詳細が不明です。御指示下さい。（ＧⅡ－１図）

寸法は６００㎜×６００㎜　会所高さ７００㎜です。

55
外構範囲西側のデザインウォール－２の砕石厚さが、図示では
Ｔ１５０、文字ではＴ１００と異なります。Ｔ１５０を正と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。（ＧⅠ-１図）

図示のとおり厚み１５０㎜です。

（外構）

52
外構範囲で、現況の各舗装部の撤去厚さが不明です。Ｔ１００程
度と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は詳細を御指示下さ
い。　　　　　（ＧⅠ-１．ＧⅡ－１図）

撤去厚さは、ＧⅠ-１．ＧⅡ－１図の凡例の内容のとおりです。

53
散水栓撤去の工事区分が不明です。流し部分を建築工事とし、
散水栓を設備工事と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は詳細
を御指示下さい。（ＧⅡ－１図）

流し部分及び散水栓の撤去は建築工事に含みます。
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56

西側外構撤去平面図で、遊具について仮撤去とありますが、そ
の後の計画について記載がありません。復旧するものと考えて
宜しいでしょうか。異なる場合、詳細を御指示下さい。（ＧⅠ－８
図）

遊具は撤去です。

57

【新営】特記仕様書－４の２２.舗装工事の１４ブロック系舗装で、
舗石舗装に適用の印がありますが、外構平面図で凡例が無く要
否が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、具
体的な範囲を御指示下さい。（Ａ－６図）

不要です。


