
質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第47号 件　　　　名 平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事

回　　　　答質疑事項

上記１.の手順で施工の場合、先に更新した吸着塔の活性炭を
使用することで宜しいでしょうか。（工事期間中の臭気処理のた
めの活性炭を別に用意しない）

No

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3

1
ご質問の通りです。
詳細は受注後の協議によります。

脱臭装置の更新は２系列を片側づつ行うものとし、Ａ系列の撤
去、据付工事中は既設Ｂ系列の脱臭装置にてＡ･Ｂ系列の臭気
を処理し、Ａ系列脱臭装置更新完了後、運転を切り替え、Ｂ系列
の撤去、更新を行うことで宜しいでしょうか。

上記１.の手順で施工の場合、工事期間の各系列の処理風量は
約半分となりますが宜しいでしょうか。

ご質問の通りです。
詳細は受注後の協議によります。

ご質問の通りです。
詳細は受注後の協議によります。


