
入札公告文「7　入札方法等　（3）」において設ける最低制限価格
については、平成26年4月1日付「最低制限価格の算定方法につ

いて（お知らせ）」における「（2）算定方法①建設工事」のうち、計算
式は「ロ」を適用する工事との理解でよろしいでしょうか。
また、その場合、適宜の割合の基準はあるのでしょうか。
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全体計画汚水量とは異なります。
プラント設備工事の性格上、一定規模の以上の施工実績を求めているた
め当市では５０，０００㎥/日以上としています。
（処理場における全体計画汚水量は３８９，０００㎥/日）

入札公告文「2　入札に参加する者に必要な資格　（12）」におい
て、「処理能力50,000ｍ3/日以上の下水処理場」というのは当該処

理場における全体計画汚水量との理解でよろしいでしょうか。

「（2）算定方法①建設工事」のうち、「イ」の計算式を適用する
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