
・別紙１のとおりになります。

・仕様については設計図面８枚目のとおりになります。
・NTT吊防護の明細表及び単価表は別紙４のとおりになります。

・横矢板設置・横矢板撤去の明細表は別紙３のとおりになります。
・本設計には材料を計上していません。受注後、監督職員と協議の上、変
更対象とします。

質疑・回答書

告示番号 第1号 件　　　　名 平成26年度水道配水管敷設工事（№606庄内栄町5丁目）

回　　　　答質疑事項No

※第３３号の４明細表、二重管ストレーナー工法の材料の表記
が有りませんが教えてください。

・二重管ストレーナー工法の明細表及び単価表は別紙５のとおりになりま
す。

※第３３号の４明細表、NTT吊り防護の仕様が有りませんが、教
えてください。

※第３３号の２明細表、横矢板設置撤去の摘要が有りません。
（詳細材料の明記無）

※第３１号、明細表腹起し材の日にち表記が有りませんが、教え
てください。

・別紙２のとおりになります。
※第３２号の１明細表、切梁の日にちの表記が有りませんが、教
えてください。



豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

・仮設鋼材賃貸料金のH形鋼（90日以内）を計上しています。

平成26年度水道配水管敷設工事（№606庄内栄町5丁目）

※第３６号、明細表、H鋼表記は生材、若しくは仮設材のどちらで
積算していますか。

第1号 件　　　　名

※第３３号の４明細表、観測孔設置の仕様表記が有りません
が、教えてください。

・薬液注入観測井設置の明細表は別紙６のとおりになります。

告示番号

質疑・回答書

No 質疑事項 回　　　　答


