
回　　　　答

更新手順(6)RS盤毎の新システムへの移行し全点の調整～(10)
伝送線の撤去で発生する産業廃棄物の一時保管場所を市立豊
中病院屋内（電源室内等）に確保することは可能でしょうか。

質疑・回答書
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一時保管する場所はあります。


