
5
コンクリート劣化調査やアスベスト含有試験のサンプリングに係
る費用は、直接人件費の現地調査に含まれていると考えてよい
ですか。

ご質問通り。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 平成２９年度猪名川流域下水道原田処理場３系汚泥前処理設備更新実施設計業務委託

コンクリート劣化調査は、一般管理費等の対象ですか。

回　　　　答

2

3

4

1 旅費交通費、製図費等とする。

直接経費について
直接経費は電子成果品作成費のみを計上されていますか。も
し、これ以外に計上されているものがございましたら教えてくださ
い。

コンクリート劣化調査の中のコンクリート強度試験・中性化試験
箇所は、床１、壁4、天井1とありますが、試験費単価に足場の設
定・撤去費は含んでいますか。

コンクリート劣化調査の中の目視調査は、特記仕様書に記載さ
れている腐食環境調査（発生ガス濃度）、目視・指触調査（既設
防食塗装劣化状況等）のことですか。また、これらは積算上は直
接経費と考えてよいですか。

No

含んでいます。

ご質問通り。

対象とする。

質疑事項
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7
機械設計の主な内容に「仮設設計（基礎含む）」とありますが、
屋外設置を考慮したものでしょうか。

ご質問通り。
但し、詳細については受注後協議による。

8

建築設計（建築機械・建築電気）の再構築レベルが「３」となって
おりますが、 ３系汚泥前処理設備の機能増設による仕様変更
は考慮する必要はないですか。

仕様書通り。
但し、詳細については受注後協議による。

6
当業務の対象工種は、土木、建築、機械、電気の４工種です
か。それとも、土木、建築機械、建築電気、機械、電気の５工種
ですか。

土木、建築機械、建築電気、機械、電気の５工種です。


