
【別紙２】消音器取付参考図を参照してください。
また、AC10/35及びAC22/35に記載している消音器寸法について、
【別紙２】消音器取付参考図の寸法を正としてください。

石綿除去工事の数量について、設計上見込んでおられる数量を
ご教示いただけないでしょうか。
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AC-22/35図「ＳＤ-1　AC-1用消音器×24台」の据付方法は、ど
の様に考えれば良いでしょうか。図示等ご教示いただけないで
しょうか。

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 491 件　　　　名 豊中市立庄内体育館及び豊中市立ﾛｰｽﾞ文化ﾎｰﾙ大規模改修空調設備工事その2

【別紙１】数量表を参照してください。

回　　　　答No


