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住　　　　所   

商号又は名称    

代表者職氏名     

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　富田林市立金剛中学校5棟耐震補強工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

A-08外壁劣化補修特記中､S-2ひび割れ部の処理で自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹 ひび割れ補修について幅1mm以上をS-1とし、その他をS-2とします。

質　疑　・　回　答　書契約検査課契約検査課契約検査課契約検査課

1

A-08外壁劣化補修特記中､S-2ひび割れ部の処理で自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹
脂注入と､外壁劣化補修概要には､Uｶｯﾄｼｰﾙ工法の文言が記載されていま
す｡どちらが正ですか?

ひび割れ補修について幅1mm以上をS-1とし、その他をS-2とします。
(添付資料-1）

2

A-08外壁劣化補修特記中､ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損も露筋部と同等(単価的に)で考
えれば良いですか? (ｺﾝｸﾘｰﾄの欠損 S-4 と記載)

外壁下地補修数量表のｺﾝｸﾘｰﾄの欠損はS-3とします。
（添付資料-1）
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