
平成　30年　4月　25日

住　　　　所　 

商号又は名称 

代表者職氏名　 

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　寺池台小学校プール塗装等改修工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

設計図書に既設排水管の洗管浚渫とあります。長さ（距離）及び管内汚泥数
量の指示お願いします。また、洗管浚渫に伴い車両は付近に駐車できるの
でしょうか。具体的な作業計画も併せて指示お願いします。

洗管長さは18ｍ、管径φ100に6割程度の汚泥の堆積を見込んでおります。
学校関係者と調整の上、プール敷地付近に駐車可能です。作業計画は図
面４/5と現場説明書に記載のとおりです。詳細については、学校関係者と協
議の上決定します。
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