
令和5年8月2日

件　名　(5)喜志北第2-1工区下水道工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
　設計図面にマンホールポンプ据付図がありますが、設計書にはマンホール
ポンプに関する数量があがっておりません。本工事にマンホールポンプ据付
工は含まれますか。

　マンホールポンプ据付図は参考図であり、本工事にマンホールポンプ工は
含まれません。
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質　疑　・　回　答　書
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