
d

g

d

g

平面図二次側電気図

c

a
e

f

名　　称記号

CVV 1.25sq-2C

CV  2sq-4C

CV  8sq-4Cろ過ポンプ

コンプレッサー

圧力スイッチ

二　次　側　配　線　仕　様　(参考)

CVV 1.25sq-4C

CV  2sq-4C

CVV 1.25sq-20C電磁弁ボックス/圧力スイッチ

助剤フィーダー槽モーター

スラリータンク水位計

CV  2sq-3C滅菌機

電　線 電線管

VE22

VE22

VE36

VE22

VE22

VE36

VE22

a

b

c

d

e

f

g

bb

ろ過エレメントCL

ろ過ポンプCLヘヤーキャッチャーCL

スラリータンクCL

ろ過エレメントCL

R
2
7
0

261

4-M12

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ

2806601510

95

9
1
0

1
1
3
0

4
4
0

6
3
0

1164

FL +150

基準点

650

340

4-M8

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ

滅菌機CL

450

4
7
0

6
5
0

FL +100

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ

3-M10

4-M16

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

6
0
0

2
2
0
0

4
0
0

1110 2450 390

1
7
5
0

2
9
2
5

3950

5
6
0
0

3
0
0

操作盤CL

4-M12

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ

1030 2100

300

注記

プールろ過装置　基礎図、二次側電気図

工事名称 工事種別

阿波設計事務所

（オ）２１８５

大阪府知事登録

株式

会社

湯　浅　　武　夫

一級建築士登録第286151号

図面名称

日付 縮尺

設計Ｎｏ.

図面Ｎｏ.製図校閲

南郷中学校屋内運動場・プール

改築等機械設備工事

機  械

2016.03.31

A1 1:20

A3 1:40.

変更
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.
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.

.

.

.

.

M-15
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